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RSI Blitzschutzsysteme GmbH  Telefon:  06252 – 68908-0 
Odenwaldstraße 2  Telefax: 06252 – 68908-99  
64646 Heppenheim  E-Mail:  info@r-s-i.eu 
   Web:  www.rsi-protect.de 
    
 

 
Auftraggeber: Mustermann AG, Muster Allee 123, 12345 Musterstadt KD-Nr.: 123456 

Objekt: Muster Objekt, Musterweg 1, 54321 Musterhausen OJ-Nr.: B012345 

Prüfer: Max Mustermann Prüfschein Nr.: 12345 

Prüfdatum: 04.08.2021 – 05.08.2021   

Begleitperson: Herr Musterbegleitung   

Verwendete 

Messtechnik: 
Benning IT 130   

Gesamtzahl der geprüften Maschinen: 2 Stück 

Gesamtzahl der Beanstandungen: 1 Stück 

 

Die geprüften Geräte und Prüfergebnisse werden in Anlage 1 zu diesem Prüfbericht aufgeführt. 

Beanstandete Geräte werden in Anlage 1 aufgeführt sowie der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 

 

 

 

Hinweise zur Prüfung: 

 

Die Prüfung der Geräte gilt als bestanden, wenn weder Sicht- noch Messprüfungen Beanstandungen ergeben haben. 

 

Der Prüfbefund „Bestanden“ bezieht sich ausschließlich auf von außen sichtbaren Mängeln und messtechnisch erfassbare Werte. Insbesondere für 

Geräte, die weder ein Prüfzeichen noch ein CE-Zeichen tragen, wird keine Haftung für verwendete Materialien oder Konstruktionsprinzipien 

übernommen. 

 

 
   

Heppenheim,24.08.2021 

 

Max Mustermann 

Ort/Datum   Unterschrift 

 
  

Projektierung, Revision und Instandsetzung von Elektro- und Blitzschutzanlagen. Innerer 

und äußerer Blitzschutz. 

Prüfung elektrischer Anlagen, ortsfester und ortsveränderlicher Betriebsmittel in Industrie 

und Gewerbe gemäß UVV / DGUV Vorschrift 3. 

Prüfbericht elektrischer Maschinen gemäß DIN VDE 0113-1 

- 
- 
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Gerätedaten des Prüflings 

 

     

Geräteart: Vertikalkreissäge  Standort: Holzzuschnitt 

Hersteller: Striebig  Typ: 6224 

Inventar-Nr: 2674564  Fabrik-Nr. 40011 

Spannung: 230/400 V / 50 Hz  Strom 10 A 

Schutzklasse: I  Schutzart: IP 54 

     

 

 

Prüfungsergebnis 

 

       

 in Ordnung Fehler   in Ordnung Fehler 

Sichtprüfung X    Schutzleiterprüfung X  

Isolationsprüfung X   Ableitstromprüfung X  

Funktionsprüfung X      

       

 

 

Gesamtergebnis 

 

 

  

Das geprüfte Betriebsmittel entspricht im Wesentlichen den sicherheitstechnischen Bestimmungen und ist 

funktionsfähig.  

 

Prüfplakette: erteilt 

Nächste Prüfung: 08/2022 (gem. Durchführungsanweisung zu DGUV V3) 

  

 

 

Bemerkungen 

 

 

- keine - 
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Fotodokumentation 

 
  

Bild 1: Maschine (Holzzuschnitt) 
 

Bild 2: Typenschild der Maschine (Holzzuschnitt) 
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Gerätedaten des Prüflings 

 

     

Geräteart: Teppichpaternoster  Standort: Gartencenter 

Hersteller: Intertex  Typ: IM 96 

Inventar-Nr: 2674562  Fabrik-Nr. 5887-2 

Spannung: 230/400 V / 50 Hz  Strom 1,87 A 

Schutzklasse: I  Schutzart: -- 

     

 

 

Prüfungsergebnis 

 

       

 in Ordnung Fehler   in Ordnung Fehler 

Sichtprüfung X    Schutzleiterprüfung X  

Isolationsprüfung X   Ableitstromprüfung X  

Funktionsprüfung  X     

       

 

 

Gesamtergebnis 

 

 

  

Die Not- Aus Schalteinrichtung ist ohne Funktion.  

 

Prüfplakette: Nicht erteilt 

Nächste Prüfung: 08/2021 (gem. Durchführungsanweisung zu DGUV V3) 

  

 

 

Bemerkungen 

 

 

Die Not- Aus Schalteinrichtung ist fachgerecht in Stand zu setzen und die Anlage erneut zu prüfen. 
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Fotodokumentation 

 
  

Bild 3: Maschine (Gartencenter) 
 

Bild 4: Typenschild der Maschine (Gartencenter) 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 



Anlage zum Prüfbericht

Verteiler
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V A Ω MΩ mA mS V

1 Phase 1 230 10 0,138 >999

2 Phase 2 230 10 0,138 >999

3 Phase 3 230 10 0,138 >999

Prüfschein-Nr.:

64327

Standort:

Netzformen

B036038_OBI_ Markt_EG_Holzzuschnitt

Anzahl der

Stromkreise
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Motorschutz
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Anz.

FI-Schutzs.

Ω

B
e

ze
ic

h
n

u
n

g 
/ 

St
an

d
o

rt

1667

1667

1667

Zuleitung

K
u

rz
sc

h
lu

ss
st

ro
m

(E
rr

e
ch

n
e

te
r 

W
e

rt
)

Sc
h

u
tz

le
it

e
rw

id
e

rs
ta

n
d

(N
ie

d
e

ro
h

m
m

e
ss

u
n

g)

A

Identnummer 2674564 Vorhande Dokumentation / Beschriftung:

Verteiler / Schaltschrank

Vertikalkreissäge

Dokumentation vorhanden:

Dokumentation nachvollziebar:
Schalter / Steckdosen UV/HV - innen/außen Legende Stromlaufpläne 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Teilweise 

Teilweise 

Schalter / Steckdosen UV/HV - innen/außen Legende Stromlaufpläne 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Teilweise 

Teilweise 

TN - S Netz

TN - C Netz

TT Netz

IT Netz

TN - C - S Netz
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Anlage zum Prüfbericht

Verteiler

(Art)
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V A Ω MΩ mA mS V

1 Phase 1 230 1,87 0,182 >999

2 Phase 2 230 1,87 0,182 >999

3 Phase 3 230 1,87 0,182 >999

Verteiler / Schaltschrank Dokumentation vorhanden: Prüfschein-Nr.:

Paternoster I Dokumentation nachvollziebar: 64327

Standort:
Anzahl der

Stromkreise
Zuleitung

Anz.

FI-Schutzs.

Anz./Typ

Üsp.-Schutzs.

Anz.

Motorschutz

Anz.

Schütze

Identnummer 2674562 Vorhande Dokumentation / Beschriftung:
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A Ω

Netzformen

B036038_OBI_ Markt_EG_Gartencenter

1264

1264

1264

Schalter / Steckdosen UV/HV - innen/außen Legende Stromlaufpläne 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Teilweise 

Teilweise 

Schalter / Steckdosen UV/HV - innen/außen Legende Stromlaufpläne 

Ja 

Ja 

Nein 

Nein 

Teilweise 

Teilweise 

TN - S Netz

TN - C Netz

TT Netz

IT Netz

TN - C - S Netz
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